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移动式压力容器充装许可资源条件附表

附表1：政府相关部门批准文件、证书一览表
附表2：管理、技术和作业人员统计表
附表3：移动式压力容器充装场地一栏表
附表4：主要充装设备、电气、仪器、仪表计量器具与安全设施一览表
备注：当具体评审项目不包含某个表格时，应将其删除（含本目录中），但其他表格编号不变-本备注在输出时不打印。
填写总规定：
⑴本表除“确认情况”栏由评审组填写外，其它均由申请机构填写。申请机构将有关信息用计算机录入后，交评审组现场确认，经确认填写不准确的信息，应改正后重新打印，最终提交给协会的记录，除签字和日期部分外，不允许有手写更改。
⑵申请机构和评审组不得更改协会所提供文件的格式、内容。资源条件附表可以根据其备注进行调整。
⑶当具体评审项目不包含某个表格时，应将其删除（含本目录中），但其他表格编号不变。
⑷多充装地址按照各自情况分别填写。
⑸评审组确认无误后，申请机构负责人或其授权人在“申请机构承诺”栏签字；经资源条件鉴定评审人员按规定确认，如果所填写情况属实，则应在“确认情况填”栏内填写“经确认，所填写情况属实”，并签字。
⑹最终输出本记录时，删除填写规定，行数不够自行增加。
附表1
政府相关部门批准文件、证书一览表
	序号
	文件（证书）
名称
	文件（证书）
编号
	文件（证书）
有效期
	发证机构
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	


备注：本表中所填入的证件，由申请单位提交复印件（1份），附在本表后面。
	申请单位承诺：
本人作为申请单位的负责人，本着客观、公正的原则，按照评审组的要求对有关数据进行了统计、核查，保证其真实、准确。
申请单位负责人：
                         年    月    日
	确认情况：
    经确认，填写情况属实。


评审员：
                       年    月    日


填写规定：⑴本表资质按照法律地位如（营业执照）、项目立项文件、规划文件（《建设工程规划许可证》、《建设用地规划许可证》或《不动产权登记证》）、土地（《国有土地使用证》）、消防（消防验收合格意见书）、生产许可（《安全生产证》或《危险化学品登记证》）的顺序填写，换证、增项申请单位还需要填写所持有的特种设备许可证。
⑵无法填写的项目在相应的表格中画“/”。
附表2
管理、技术和作业人员统计表
	序号
	姓名
	岗位
	职称
	学历
	所学专业
	人员持证资格
	证书编号
	注册情况

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	



	申请单位承诺：
本人作为申请单位的负责人，本着客观、公正的原则，按照评审组的要求对有关数据进行了统计、核查，保证其真实、准确。
申请单位负责人：
                         年    月    日
	确认情况：
    经确认，填写情况属实。


评审员：
                       年    月    日


填写规定：
⑴填写本表时，应按申请单位自身充装质量保证人员的实际任命状况填写，按照管理人员、技术人员、安全总监、作业人员的顺序逐一列出，所设置岗位不得少于《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》及《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG07-2019附录C3.2的要求。
⑵评审组应逐一核实关键岗位人员的资质情况。“人员持证资格”填写相应项目的代码，如：特种设备安全管理，填写为“A”，移动式压力容器充装，填写为“R2”等等。
⑶申请单位应当准备相应见证材料原件（学历证书、资格证书、职称证书等）供评审组确认。
⑷从事技术工作年限：指从事特种设备充装相关的技术工作的时间。
⑸无法填写的项目在相应的表格中画“/”。

附表3
移动式压力容器充装场地一栏表
	名称
	面积（m2）/条

	公司占地面积
	

	充装场地面积
	

	充装前、后检查场地面积
	

	化验室面积
	

	中控室面积
	

	充装介质储存场地面积
	

	应急通道（条）
	



	申请单位承诺：
本人作为申请单位的负责人，本着客观、公正的原则，按照评审组的要求对有关数据进行了统计、核查，保证其真实、准确。
申请单位负责人：
                         年    月    日
	确认情况：
    经确认，填写情况属实。


评审员：
                       年    月    日


填写规定：
⑴填写本表时，应按项目名称顺序逐一列出，场地面积精确到十位，如9832m2，填写未9800m2。
⑵申请单位应当准备相应见证材料原件（如图纸等）供评审组确认。
⑶无法填写的项目在相应的表格中画“/”。





附表4
主要充装设备、电气、仪器、仪表计量器具与安全设施一览表
	序号
	设备设施名称
	规格/型号
	数量
	制造单位
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	



	申请单位承诺：
本人作为申请单位的负责人，本着客观、公正的原则，按照评审组的要求对有关数据进行了统计、核查，保证其真实、准确。
申请单位负责人：
                         年    月    日
	确认情况：
    经确认，填写情况属实。


评审员：
                       年    月    日


填写规定：
⑴填写本表时，应按充装设备，电气、仪器仪表、计量器具，安全设施（与充装工序有关）的顺序逐一列出。
a. 充装设备、工艺装备包括：充装介质储存设备、充装输送设备、充装鹤管（软管）、拉断阀、监控系统、紧急切断装置、紧急停车远控系统和装置、管道防回火装置、泄漏或超装介质回收处理装置、喷淋装置、安全泄放装置、特种设备等；
b. 电气、仪器仪表、计量器具包括：充装质量信息追溯系统、介质分析检测仪器仪表与设施、气体危险浓度监测报警装置（包括氧含量检测报警和便携式探测器）、压力表、液位计、温度计、流量计、复核充装压力装置、复核充装量电子衡器等；
c.安全设施包括：安全警示标志、安全防护用具用品、应急救援工器具（自给式空气呼吸器、防爆工器具等）、劳保用品、风向标（带）、消防水源和消防设施、静电接地设施、报警器、释放装置、连锁自动停机（泵）装置、储罐超装报警和连锁装置等。
⑵申请单位应当准备相应见证材料原件（如说明书、台账、检验报告、检定证书、检测报告等）供评审组确认。
⑶无法填写的项目在相应的表格中画“/”。
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